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INDICAZIONI PRELIMINARI SISTEMI
SMALTIMENTO ACQUE
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LOCALE INVERTER N. 14 da 15 KW / cad LOCALE QUADRI ELETTRICI

vano tecnico  con apparecchiature
 elettriche per carica m

uletti H
 3,20 m

TUNNEL USCITA DI SICUREZZA
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±0,00

- 0,54

Tubo forato cls senza bicchiere, maschio e femmina

Tubo pvc serie pesante termoresistente con massetto continuo,
rinfianco e cappa superiore sp 8-12 cm in calcestruzzo

Tubo pvc serie normale con massetto continuo,
rinfranco e cappa superiore sp 8-12 cm in calcestruzzo

ACQUE BIANCHE  d.400 collegamento fosse perdenti

ACQUE NERE d.200

ACQUE PIAZZALI   d.250

ACQUE NERE

ACQUE BIANCHE

ACQUE PIAZZALI

LEGENDA

CADITOIA CON CHIUSINO
CARRABILE IN GHISA 45x45x100

POZZETTO ACQUE NERE 60x60

FOSSE PERDENTI
diam. 2,00 altezza 3,00 ml

POZZETTO ACQUE PIAZZALI 60 x 60

POZZETTO ACQUE BIANCHE 60 x 60

GRUPPO DISOLEATORE

ACQUE BIANCHE  d.160 collegamento pluviali fossi perdenti
Tubo pvc serie pesante termoresistente con massetto continuo,
rinfianco e cappa superiore sp 8-12 cm in calcestruzzo

SIFONE FIRENZE

FOSSA A TENUTA

ACQUE DI PERCOLAZIONE
 MATERIALI FERROSI

POZZETTO PIEDE PLUVIALE
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TUBO DI COLLEGAMENTO FOSSE PERDENTI
diam. 400 IN CEMENTO FORATOCHIUSINO CARRABILE IN GHISA

SEZIONE - Scala 1:20

PIANTA FONDAZIONE IN C.A.

PARTICOLARE FOSSE PERDENTI

FONDAZ. IN C.A.

SCALA 1:200
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